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2 12     39.60   14.118   3.50   0.576   

3 8     26.40   9.412   3.50   0.384   

4 10     33.00   11.765   3.50   0.480   

5 16     52.80   18.824   3.50   0.768   

6 12     39.60   14.118   3.50   0.576   

7 2     6.60   2.353   3.50   0.096   

8 3     9.90   3.529   3.50   0.144   

9 3     9.90   3.529   3.50   0.144   

10 3     9.90   3.529   3.50   0.144   

11 2     6.60   2.353   3.50   0.096   

12 6     19.80   7.059   3.50   0.288   

13 14     46.20   16.471   3.50   0.672   

14 20     66.00   23.529   3.50   0.960   

15 6     19.80   7.059   3.50   0.288   

16 8     26.40   9.412   3.50   0.384   

17 4     13.20   4.706   3.50   0.192   

18 7     23.10   8.235   3.50   0.336   

19 3     9.90   3.529   3.50   0.144   

20 4     13.20   4.706   3.50   0.192   

21 11     36.30   12.941   3.50   0.528   

22 7     23.10   8.235   3.50   0.336   

23 16     52.80   18.824   3.50   0.768   

24 10     33.00   11.765   3.50   0.480   

水利計算書 ［平常時（時間最大給水量）］

時間最大給水量

時間係数
給水量
（㍑/秒）

地盤高
（ｍ）

地点
番号

給水戸数
（戸）

給水人口
（人）

１日最大給水量

（ｍ
3
/日）
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2 12     39.60   14.118   0.168 +16.667

3 8     26.40   9.412   0.112

4 10     33.00   11.765   0.140

5 16     52.80   18.824   0.224

6 12     39.60   14.118   0.168

7 2     6.60   2.353   0.028

8 3     9.90   3.529   0.042

9 3     9.90   3.529   0.042

10 3     9.90   3.529   0.042

11 2     6.60   2.353   0.028

12 6     19.80   7.059   0.084

13 14     46.20   16.471   0.196

14 20     66.00   23.529   0.280

15 6     19.80   7.059   0.084

16 8     26.40   9.412   0.112

17 4     13.20   4.706   0.056

18 7     23.10   8.235   0.098

19 3     9.90   3.529   0.042

20 4     13.20   4.706   0.056

21 11     36.30   12.941   0.154

22 7     23.10   8.235   0.098

23 16     52.80   18.824   0.224

24 10     33.00   11.765   0.140

時間平均給水量＋消火水
量

（㍑/秒）

地盤高
（ｍ）

水利計算書 ［［消火時（時間平均給水量＋消火水量）］

地点
番号

給水戸数
（戸）

給水人口
（人）

１日最大給水量

（ｍ
3
/日）
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水理計算書



平常時（時間最大給水量）

節点番号 給水戸数 給水人口 １日最大給水量時間最大給水量地盤高
2 12 39.6 14.118 0.576 -999
3 8 26.4 9.412 0.384 -999
4 10 33 11.765 0.48 -999
5 16 52.8 18.824 0.768 -999
6 12 39.6 14.118 0.576 -999
7 2 6.6 2.353 0.096 -999
8 3 9.9 3.529 0.144 -999
9 3 9.9 3.529 0.144 -999
10 3 9.9 3.529 0.144 -999
11 2 6.6 2.353 0.096 -999
12 6 19.8 7.059 0.288 -999
13 14 46.2 16.471 0.672 -999
14 20 66 23.529 0.96 -999
15 6 19.8 7.059 0.288 -999
16 8 26.4 9.412 0.384 -999
17 4 13.2 4.706 0.192 -999
18 7 23.1 8.235 0.336 -999
19 3 9.9 3.529 0.144 -999
20 4 13.2 4.706 0.192 -999
21 11 36.3 12.941 0.528 -999
22 7 23.1 8.235 0.336 -999
23 16 52.8 18.824 0.768 -999
24 10 33 11.765 0.48 -999

消火栓使用時（時間平均給水量）

節点番号 給水戸数 給水人口 １日最大給水量時間平均給水量消火水量 地盤高
2 12 39.6 14.118 0.168 16.667 -999
3 8 26.4 9.412 0.112 0 -999
4 10 33 11.765 0.14 0 -999
5 16 52.8 18.824 0.224 0 -999
6 12 39.6 14.118 0.168 0 -999
7 2 6.6 2.353 0.028 0 -999
8 3 9.9 3.529 0.042 0 -999
9 3 9.9 3.529 0.042 0 -999
10 3 9.9 3.529 0.042 0 -999
11 2 6.6 2.353 0.028 0 -999
12 6 19.8 7.059 0.084 0 -999
13 14 46.2 16.471 0.196 0 -999
14 20 66 23.529 0.28 0 -999
15 6 19.8 7.059 0.084 0 -999
16 8 26.4 9.412 0.112 0 -999
17 4 13.2 4.706 0.056 0 -999
18 7 23.1 8.235 0.098 0 -999
19 3 9.9 3.529 0.042 0 -999
20 4 13.2 4.706 0.056 0 -999
21 11 36.3 12.941 0.154 0 -999
22 7 23.1 8.235 0.098 0 -999
23 16 52.8 18.824 0.224 0 -999
24 10 33 11.765 0.14 0 -999
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＜ＣＳＶ出力フォーマット・Sample＞


